
採 水 日 8月9日（火）

前 日 天 候 晴

当 日 天 候 晴

いちかわ西こども園 西小畑加圧所 澤北集会所 寺家加圧所

29.0℃ 32.0℃ 30.0℃ 29.0℃

28.5℃ 25.0℃ 30.0℃ 28.0℃

0.4mg/L 0.3mg/L 0.2mg/L 0.2mg/L

100個/mL以下 0/mL 0/mL 0/mL 1/mL

検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性

0.003mg/L以下

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

10mg/L以下

0.6mg/L以下

0.02mg/L以下

0.06mg/L以下

0.03mg/L以下

0.1mg/L以下

0.01mg/L以下

0.1mg/L以下

0.03mg/L以下

0.03mg/L以下

0.09mg/L以下

0.08mg/L以下

200mg/L以下 10.1 9.9 3.1 11.5

300mg/L以下

500mg/L以下

3mg/L以下 0.6mg/L 0.4mg/L 0.7mg/L未満 0.5mg/L未満

5.8以上8.6以下 6.82 6.81 6.70 7.13

異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

5度以下であること 1未満 1未満 1未満 1度未満

2度以下であること 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1度未満

臭気

色度

濁度

判　　定 上記検査結果について、水質基準に適合。

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等（硬度）

蒸発残留物

有機物（全有機炭素（TOC）の量）

ｐｈ値

味

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロメタン

残留塩素

一般細菌

大腸菌

カドミウム及びその化合物

ヒ素及びその化合物

シアン化物イオン及び塩化シアン

令和4年　8月　水質検査結果

項目 水質基準
採水場所

気温

水温


